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Protokol o odbere vzoriek pitnej a mineralnej vody pouZivanej pri vyrobe
potravin a napojov
Evidencne ¢islo protokolu: 7029, 7030, 7031/2026

1. Dévody odberu vzorky : Obec Lietavska Svinna- Babkov

¢.160, 013 11 Lietavska Svinna- Babkov
2. Lokalita (miesta odberu) : Babkov
3. Bod odberu (vzorkovany objekt) : Zdroj
4. Oznacenie zdroja vzorky : Zdroj
5. Ddtum odberu : 8.6.2026
6. Cas (zadiatku a ukonéenie odberu) :  12:00 12:10
7. Teplota viduchu: 16,4 °C
8. Uprava vzoriek pred analjzou / konzervovanie vioriek : uvedené v SOP-DCH-31 ; chladenie 2 - 5 °C
9. Spdsob skladovania a transportu vioriek :  vzorkovnice prepravované v chladnicke pri 2 - 5 °C
10. Rozsah poZadovanych lab. analyz : Vyhlaska MZP SR ¢. 636/2004 Z.z. - Gpln4 analyza
I 1. Uprava vody dezinfekciou:  ---
12. Ind aprava (zmikéovacia jednotka) :
13. Ostatné adaje (miestne meteorologické podmienky) :  jasno
14. Odhad prietokovych pomerov zdroja alebo studne : -
I5. PouZitd metdda odberu : naberanie zo vzorkovacieho ventilu

podrobnejsie informacie v plane vzorkovania

16. Merania na mieste odberu :

Nazov skitSky Hodnota | Jednotka Pouzitd metéda Typ skasky
pH 7.29 - PP-DCH-16 A
Konduktivita 62.8 mS/m PP-DCH-22 A
Teplota vody 9.0 B STN 75 7375 A

17. Pozndmky k tiprave vzoriek a zabezpeceniu kvality odberu :

Odber a konzervdcia vzoriek a zabezpecenie kvality odberu boli vykonané v sulade so smernicou SM-13 - Odber

vzoriek, a taktie podla metodiky SOP-DCH-31 - Vzorkovanie. Teplota prostredia pocas transportu vzoriek bola
automaticky zaznamendvand datalogerom (zdznamnik nadstavby).

18. Pozndmky k odberu vzoriek (plin vzorkovania) :

Pldn vzorkovanie je uloZeny v spise "Pldny vzorkovania” u manazéra vzorkovania.

19. Dopliiujiice informidcie:

Evidencné cislo "Protokolu o odbere" je zhodné s evidencnym éislom "Protokolu o skiiske" (tvori jeho prilohu).

Protokol o skuske a Protokol o odbere moze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho cast' nesmie byt pouzitd

bez sithlasu laboratérid k propagacnym alebo publikacnym vicelom.  Na poZiadanie zdkaznika je mozné vystavit

dalsi osobitny protokol s uvedenim neistét odberu pre jednotlivé pozadované parametre. o

20. Datum vydania odberového protokolu :  14.6.2026 e s

21. Vzorku odobral (vzorkdr) : Roman Svréek (A) /. ' \

22. Protokol schvilil : Megr. Klincova Monika '

koniec protokolu
INGEO-26/05-01
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Protokol o skuske ¢.: 7029/2026
1. Objedndvatel’ skisok :

Nézov organizacie :  Obec Lietavska Svinni- Babkov

Adresa organizacie :  &.160, 013 11 Lietavska Svinna- Babkov

ICO: 0032 1443

2. Cislo zakdzky :  126/0150

3. Matrica vzorky: voda

4. Druh odobratej vzorky: surova voda

5. Dovody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZP SR &. 636/2004 - Uplny rozbor surovej vody
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu: Babkov Vzorku odobral : Roman Svréek (A)
Oznadenie zdroja : Zdroj
Evidencné ¢islo vzorky :  7029/2026 Détum odberu :  8.6.2026

Datum prevzatia vzorky :  8.6.2026
7. Vysledky skiSok :

Niazov skisky Hodnota Jednotka Neistota Pouziti metéda Typ Limit |Hodnotenie
skiigky

Escherichia coli 0 KTJ/100 ml 15% STN EN ISO 9308-1 A 25 vyhovuje
Koliformné baktérie 0 KTJ/100 ml 10% STN EN IS0 9308-1 A 50 vyhovuje
Enterokoky 0 KTJ/100 ml 16% STN 1SO 7899-2 A 300 vyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 22 °C 0 KTV ml 20% STN EN ISO 6222 A

Kultivov. mikroorg. pri 36 °C 0 KTJ/1 ml 25% STN EN IS0 6222 A

Zivé organizmy 0 jedince/ml 40% STN 75 7711 A 10 vyhovuje
Bezfarebné bicikovee 0 jedince/ml 20% STN 75 7711 A

Vlaknité baktérie 0 jedince/ml 20% STN 75 7711 A

Mikromycéty 0 jedince/ml 20% STN 75 7711 A

Mitve organizmy 0 jedince/ml 20% STN 75 7711 A

Zelezité a manganové baktérie 0 pokr.pol'a % 15% STN 757711 A

Abioseston 1 pokr.pol'a % 13% STN 75 7712 A

Clostridium perfringens 0 KTJ/100 ml 25% STN 1SO 14189 A

Vysvetlivky:

S - skuska vykonana externym poskytovatelom vykonu skisky.

Neistota - relativna rozsirend neistota s koeficientom pokrytia k = 2, v pripade (A) zahriiuje neistotu merania a odberu,
v pripade (N) nezahriiuje neistotu odberu.

Poznamky:

Uvedené vysledky sa vzfahuju ku vzorke, ako bola dodana. Laboratorium nezodpoveda za informacie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o skuske moze byt’ reprodukovany len kompletny a ziadna jeho &ast’ nesmie byt pouzita bez suhlasu laboratoria

k propaga&nym alebo publikaénym &elom.
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8. Doplitujice informdicie : 5
Miesto vykonu skusky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobioldgie, Bytéicka 16, 010 01 Zilina

Protokol vypracoval :  Svrékova Anna
Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skagke: -

Datum vykonania skisok :  8.6.2026- 12.6.2026 Détum vydania protokolu : 16.6.2026
Poéet listov protokolu : 2 o 0@ skisap,,

/ ‘ "\\
Protokol schvalil: Mgr. Klincova Monika / \

koniec protokolu
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Protokol o skiiske ¢.: 7030/2026
1. Objednavatel’ skui§ok :
Nazov organizacie :  Obec Lietavska Svinna- Babkov
Adresa organizacie :  &.160, 013 11 Lietavska Svinna- Babkov
ICO: 0032 1443
2. Oznadenie zakazky : 1.26/0150 Cislo objednavky : 0
3. Matrica odobratej vzorky:  voda
4. Druh vzorky: surova voda
5. Dévody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska & 636/2004 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia, ktorou sa ustanovuji
poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych
vodovodoch
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu :  Babkov Vzorku odobral : Roman Svréek (A)
Oznadenic zdroja : Zdroj Datum odberu : 8.6.2026
Evidencné &islo vzorky :  7030/2026 Datum prevzatia vzorky :  8.6.2026
7. Vysledky skiSok :
B.Fyzikilne a chemické ukazovatele
a) Anorganické ukazovatele
Nazov skisky Hodnota | Jednotka | Neistota Pouzita metdda Typ Limit | Hodnotenie
skiisky
Antimén <1,0 ng/l PP-DCH-114 A 10 vyhovuje
Arzén <1 ug/l PP-DCH-114 A 10 vyhovuje
Bér <0,01 mg/l PP-DCH-58 A 1,5 vyhovuje
Dusiénany 6,71 mg/l 10% PP-DCH-24 A 50 vvhovuje
Dusitany <0,01 mg/] PP-DCH-25 A
Fluoridy <0,10 mg/l PP-DCH-27 A 1,5 vyhovuije
Chrém celkovy <1 e/l PP-DCH-58 A 50 vyhovuje
Kadmium <0,3 ng/l PP-DCH-58 A 5 vyhovuje
Kyanidy celkové <5 ug/l PP-DCH-12 A 50 vyhovuje
Med’ 0,002 mg/l 15% PP-DCH-58 A 2,0 vvhovuje
Nikel <1 ng/l PP-DCH-58 A 20 vyhovuje
Olovo <1 g/l PP-DCH-58 A 10 vyhovuje
Ortut’ <0,2 ng/l PP-DCH-37 A 1 vyhovuje
Selén <1 pg/l PP-DCH-114 A 20 vyhovuje
b)Organické ukazovatele
Nazov skisky Hodnota | Jednotka | Neistota Pouzita metdda Typ Limit |Hodnotenie
skiisk

Benzén <0,1 ug/l PP-DCH-28 A
Dichlérbenzény <0,075 g/l PP-DCH-28 A
1,2-dichléretan <0,3 ug/l PP-DCH-28 A
Chlorbenzén <0,10 ng/l PP-DCH-28 A
Aldrin <0,02 ng/l PP-DCH-18 A
4.4’-DDE <0,01 ug/l PP-DCH-18 A
4.4’ -DDT <0,01 ug/l PP-DCH-18 A
Endrin <0.01 ug/l PP-DCH-18 A
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bYOrganické ukazovatele

Nizov skisky Hodnota | Jednotka | Neistota PouZitd metdda Typ Limit |Hednotenie
skiidky

Hexachlorbenzén <001 ug/l PP-DCH-18 A

Heptachlor <001 ngfl PP-DCH-18 A

Lindan <0.01 ug/l PP-DCH-18 A

Chlorované pesticidy <0.05 ugfl PP-DCLHI-18 A 0.5 yvhovuje
Polyeyklické arom. uhlovadiky <0,025 pg/d PP-DCH-17 A 0,1 vyhovuje
Benzol(alpyrén <0.003 ug/l PP-DCH-17 A

S)Ukazovatele, ktoré mdZzu nepriaznivo ovplyvnit’ senzoricki kvalitu vody

Nizov skiuky Hodunota | Jednotka | Neistota Pouzitd metdda Typ Limit [Hodnetenie
skngky
Absorbancia (254 nm, | cm) <0,01 - PP-DCH-(1 A (1,08 vvhovuje
Amoénne 10ny <0.02 e/l PP-DCH-02 A 0.5 vvhovuje
Fatha <2 mg/l P PP-DCH-76 A 20 vyhovuje
ChSK-Mn <030 g/l PP-DCH-21 A 3 vyhovuje
Chloridy 9,22 mg/l 4% PP-DCH-20 A 100 vyhovuije
Mangdn 1.8 pug/l 10% PP-DCH-58 A 50 vyhovuije
Sirany 26.2 mg/] 10% PP-DCH-19 A 250 vyhovuije
Teplota vody 9.0 °C 0.2 STN 757375 A 8-12
Zakal <1 ZF PP-DCH-74 A 5 vvhovuje
Pach 0 stupeii PP-DCH-72 N 3l wvhovuje
pH 7,29 - 2% PP-DCH-16 A 6,5 - 9.5 | vwwhovuje
Konduktivita 62.8 mS/m 10% PP-DCH-22 A 125 vvhovuje
Zelezo <0,005 mg/l PP-DCH-58 A 0.2__ | vyhovuie
Zelezo rozpustené <0.005 meg/l PP-DCIH-58 A

d)Liatky, ktorveh pritomnost’ v pitnef vode je Ziadica

Nizov skiidky Hednota | Jednotka | Neistota PouZitd metdda Typ Limit |Hodneienie
skidky

Horéik 394 mg/l 4% PP-DCH-10 A

Vépnik 89.8 mg/] 4% PP-DCH-0% A

Viapnik a hordik 3.86 mmol/l 4% PP-DCH-11 A

D Dopliiujiice ukazovatele kvality vody

Niazov skitsky Hodnota | Jednotka | Neistota PouZitd metada Typ Limit [Hodnotenie
skigky

Kys.neutral. kapacita KNK 4.5 6,70 mmol/] 3% PP-DCH-23 A

Zas.neutral. kapacita ZNK §.3 035 mmol/l 5% PP-DCH-75 N

Vysvetlivky:

§ - skdi$ka vykondni externym poskytovatelom vykonu skisky.

Neistota - relatlivoa rozsirend neistota s koeticientom pokiytia k = 2, v pripade (A) zahrfiuje neistotu merania a ndbeny,

v pripade (N} nezabriiuje neistotu odbenu.

a - objemova aktivita, m - hmotaostnd Konceniticia, av - celkovi objemovd aktivita, anp - najmensia detegovatelnd objemova aktivita
(na hiadine vyznamnosti 95%}

Stifad s legislativou. je vyjadieny lén pre kategdriu Standardngch metéd Gpravy vody Al

Pozndmky:

Uvedend vysledky sa vztahujil ku vzorke, ako bola dodans. Laboratdrium nezodpoveda za informicie o vzorke, ktoré dodal zikaznik.
Pratokoel o skitke méZe byt reprodukovany len kompletny a Zindna jeho Sast' nesinie byt powZita bez sthtast laboratoria & propagadnym
alebo publikatnym Gcelom.
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8. Dopliiujice informscie :

Miesto vykonu skusky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobiolégie, Bytgicka 16, 010 01 Zilina
Protokol vypracoval :  Svrékova Anna

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skugke: -

Détum vykonania skiSok :  8.6.2026- 15.6.2026 Datum vydania protokolu : 16.6.2026
Pocet listov protokolu : 3 2 o SKian~,

A .
/. D R
r 4
f &

Protokol schvalil: Mer. Klincova Monika

koniec protokolu
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Protokol o skuske ¢.: 7031/2026

1. Objednavatel’ skusok :

Nazov organizacie :  Obec Lietavska Svinna- Babkov
Adresa organizicie :  ¢.160, 013 11 Lietavskd Svinna- Babkov
ICO: 0032 1443

2. Oznadenie zakdzky : 1.26/0150 Cislo objednavky : &2 zo diia 05.02.2026

3. Matrica odobratej vzorky:  voda

4. Druh vzorky: surova voda

5. Dovody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska ¢. 636/2004 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia, ktorou sa ustanovuji
poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych

vodovodoch
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu:  Babkov Vzorku odobral : Roman Svréek (A)
Oznacenie zdroja : Zdroj Datum odberu : 8.6.2026
Evidenéné ¢islo vzorky :  7031/2026 Datum prevzatia vzorky :  8.6.2026
7. Vysledky skisok :
Ridiologické ukazovatele
Nazov skiisky | d alebo IT1 | Neistota anp PouZita Meraci pristroj Typ
(merana jednotka) (Bqg/l) metodika skiasky
dVe-alfa 0,06 60% 0,05 STN 75 7611 alfa beta automaticky A
( Ba/l ) kap. 4 meraé EMS 3
dVe-beta <0,10 0,1 STN 75 7612 alfa beta automaticky A
( Bg/l ) meraé EMS 3
dVRn222 7,46 20% 0,5 STN 757615 dvojtrasovy A
Bg/l ) kap. 2 analyzitor MC 2256

Vysvetlivky:

S - skiiska vykonana externym poskytovatelom vykonu skusky.

Neistota - relativna rozsirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, v pripade (A) zahriiuje neistotu merania a odberu,

v pripade (N) nezahriiuje neistotu odberu.

a - objemova aktivita, m - hmotnostna koncentracia, av - celkova objemové aktivita, anD - najmensia detegovatelnd objemova aktivita
(na hladine vyznamnosti 95%)

Rozhodnutie o registricii sluzby délezitej z hl'adiska radiacénej ochrany na stanovenie ridiologickych ukazovatelov kvality pitnej,
pramenitej a minerdlnej vody Regionalneho tradu verejného zdravotnictva v Banskej Bystrici - &islo spisu : 2806/2018.

Poznamky:

Uvedené vysledky sa vztahuja ku vzorke, ako bola dodana. Laboratérium nezodpoveda za informicie o vzorke, ktoré dodal zakaznik.
Protokol o skiaske moZe byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho Sast nesmie byt pouZita bez suhlasu laboratoria k propagadnym
alebo publikaénym déelom.

Odberovy protokol ulozeny
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8. Doplitujice informacie :

Miesto vykonu skisSky: INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divizia chémie a mikrobiolégie, Bytéicka 16, 010 01 Zilina

Protokol vypracoval :  Svrckova Anna

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skaske: -

Datum vykonania skugok : 8.6.2026- 12.6.2026 Datum vydania protokolu : 16.6.2026
. T

Pocet listov protokolu : 2 o kiSane ™\

/’ . \.\

Protokol schvalil: Mgr. Klincova Monika /4 \

koniec protokolu




