Regionalny trad verejného zdravotnictva
so sidlom v Ziline, V. Spanyola 27, PSC 011 71
Tel: 041/7233843-5  Fax: 041/7235465  E-mail; zahzpuvzsesk  [CO: 17335876

Prolokolové ¢islo: Vybavuje: V Ziline
RUVZZA/OHZPaZ/1062/11 Megr. Kanderova, MPH 28.10.2025
587/2025

ZHODNOTENIE
PROTOKOLU O SKUSKACH vOD

Previdzkovatels Obec Lietavska Svinng - Babkov. Obeeny drad L. Svinna 160,

013 11 Lietavska Lucka
Vodny zdroj: Vodovod v sprave obce Lietavskd Svinna — Babkov
Odberové miesto: Vypust z umyvadla v predajni Coop Jednota v Babkove
Utel vy§eirenia:
Objedndvka prevadzkovatela zo dia 27.1.2025 na koatrolu kvality pitnej vody z vodovodu v sprave
Obcee Lictavskd Svinna - Babkov pocas roka 2025 pedla Vyhlasky M7 SR ¢, 91/2023 Z.z.. ktorou
sa ustancvuju ukazovatele a Himitné hodnoty kvality pitne] vody a kvality teplej vody, postup pri
monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému zasobovania pitnou vodou a manazment rizik
domovych rozvednych systémov.
Odber vzorky: Zamestnancami odd. HZP RUVZ so sidlom v Ziline
Prilohy: Protokol o skiidke vod ¢. 9129/2025

ZAVER:
Vzorka piinej vody €. 91292025 odobrata diia 20.10.2025 2 uvedeného odberového miesta
a vysetreni v rozsahu minimalnej je zdravotne bezpetns a vyhovuje poziadavkam Vyhlasky MZ
SR €. 9172023 Z.z, ktorou sa ustanovuji ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody
a kvality teplej vody, postup pri monitorovani pitnej vody. manazment rizik svstému zasobovania

pitnou vodou a manazment rizik domovich rozvodnych systémor. Yj
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1. Obec}detavské 'Svinnév ~ Babkov, Obeeny trad L, Svinng 160. 013 11 Lietavska Lucka
2.-3. RUVZ so sidlom v Ziline, odd. HZPZ. ekonomicky usek
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Regionalny urad verejného zdravotnictva

so sidlom v Ziline

Adresa: V. Spanyola27, 01171 Zilina, tel.: 041/72 33 843-5 fax: 041/72 35 465
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Qdbor objektivizacie faktorov Zivotnych podmienok

Reg. No. 123/5-044
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A — akreditovand skia¥ka
N — neakreditovani skilka

PROTOKOL O SKUSKACH VOD
¢. 9129/2025

Uvedené vysledky sa vztahuja len na predmet skiigky .
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Protokolové &islo vzorky: 9129/2025
Vzorka odobratid dia: 20.10.2025
Vzorka dorudena dna: 20.10.2025

Typ vzorky: pitna voda

Dévod odberu: platena sluzba

PoZadované skasky: minimalna analyza

Vodny zdroj: vodovod
Miesto odberu: Babkov — COOP Jednota, umyvadlo v predajni
Zakaznik: RUVZ Zilina

Kontakt na zdkaznika: za.hzp@uvzsr.sk
'Vzorku odobral: Mgr. Kanderova, Mgr. Curilova
Miesto vykonu analyz: Skiigobné laboratérium RUVZ Zilina

[ ODBER VZORIEK VOD [SPP 13.1 | A ]
STANOVENIE NA MIESTE ODBERU
Ukazovatel’ Stanovena | Jednotka | Neistota Metoda A/N| Druh Limit
hodnota (k=2) Princip Oznadenie limitu
[Teplota 13,8 i 0,2 Priame meranie | SPP13.1 | N | OH 8-12
'Volny chlor 0,21 mg/| 0,04 |Spektrofotometria| SPP13.1 | N | MH 0,30
Oxid chlorigity nemerany mg/l - Spektrofotometria| SPP 13.1 N MH 0,20
CHEMICKE A FYZIKALNE SKUSKY  |Ditum zadiatku skagky: 20.10.2025
Ukazovatel’ Stanovena | Jednotka | Neistota Metoda A/N| Druh Limit
hodnota (k=2) Princip Oznaéenie limitu
IAbsorbancia (254 nm, 1 cm) 0,011 - - Spektrofotometria| SPP 124 | N | MH 0,080
IAmonne iony <0,10 mg/l - Spektrofotometria| SPP 1.11 | A | MH 0,50
Dusi¢nany 7.7 mg/1 0,7 Spektrofotometria| SPP 1.7 | A | NMH 50,0
Dusitany <0,006 mg/1 = Spektrofotometria| SPP1.6 | A | NMH 0,50
Farba <29 mg/1 Pt 5 Spektrofotometria| SPP 120 | N | MH 15,0
Ciamckh spoirebn kyshia <0,50 mg/I ’ Odmemné analyza | SPP1.12 | A | MH 3,0
manganistanom .
Mangén 7.5 ug/l - AAS-FLAME SPP33 | A | MH 50,0
Reakcia vody 7,45 - 0,05 Potenciometria | SPP1.1 | A | MH 6,5-9,5
Vodivost 59,4 m%“;'cp" 2,9 mS/m | Konduktometria | SPP1.2 | N | MH 125,0
Z4kal <1,8 FNU - Spektrofotometria| SPP1.19 | N | MH 5,0
Prjatelny pr
Pach bez zapachu - - Zmyslova skuska | SPP1.21 | N | MH spo:igi;l':v[;icz
_ abnormalnych zmien
Zelezo <0,04 mg/l = Spektrofotometria| SPP 1.13 | A | MH 0,20

Limit podla Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢ 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujii ukazovatele a limitné hodnoty kvality
pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému zasobovania pitnou vodou a manaZment rizik domovych

rozvodnych systémov.

Meradla a meracie zariadenie pouZité na analyzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Neistota vysledku zahrha neistotu skusky a neistotu odberu.
Protokol o skaskach méze pouzivatel reprodukovat’ iba ako celok. Ciastocna reprodukcia je moznd len so sihlasom akreditovaného laboratoria.

Za spravnost’ pro¢~t-ote ~ olfXank yid zodpoveda:

Mgr. Kararina Viaruncekova

Protokol o

& A=~hvilil:

‘ Mgr. Ing. Drahomira Tomaskova PhD., MPH
Vediica skisobného laboratoria

IDdtum vyhotovenia protokolu o skiskach: 22.10.2025

Sugastou protokolu je protokol o mikrobiologickych skadkach.
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A — akreditovana skitka
N-w neakreditovani skiigka

PROTOKOL O SKUSKACH VOD
¢. 9129/2025

Uvedené vysledky sa'yzt'ahujii len na predmet skasky .
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Protokolové &islo vzorky: 9129/2025
Vzorka odobrats dita: 20.10.2025
\Vzorka doruéena diia: 20.10.2025
Typ vzorky; pitna voda

Dévod odberu: platend sluzba
Pozadované skiifky: minimalna analyza

Vodny zdroj: vodovod
Miesto edberu: Babkov — COOP Jednota, umyvadlo v predajni
Zikaznik: RUVZ Zilina
gontakt na zdkaznika: za.h‘zp@uvzsr.skv
zorku edobral: Mgr. Kanderovd, Mgr. Crrilova
Miesto vykonu analyz: Skagobné laboratorium RUVZ Zilina

MIKROBIOLOGICKE SKUSKY: Datum zadiathku skagky: 20.10.2025
Ukazovatel’ Stanovena | Jednotka | Neistota Metdda A/N | Druh | Limit
hednota k=2) Princip Oznafenie limitu
o . Kultivacia STNENISO
Escherichia coli 0 KTHI60 ml - (kvantitativnc) 9308 A NMH ¢
. et , Kultivicia STNEN SO '
Koliformmé baktéric 0 KTi/100ml - (kvantitativne) 9308 A MH 0
o g Kuitivdicia STN EN.ISO "
Enterokoky 0 KT 100ml - (kvantitativne) 2899 A NMH it
KuftivovateIné mikroorganizmy - Kultivicia STNENISO -
pri 22 °C ¢ Kl - (kvaititativne) 6222 A M 200
Kultivovatelné. mikroorgdnizmy " Kuitivacia STNENISO sy R
pei-36 °C o KT - (kvantitativnc) 6222 A Mk 30
7ivé organizmy 0 jedince/nit - Mikroskopia $PP 8.17 A MH 0
Viaknité baktérie (okrem -Zelezitych . e 2
& mangdnovych baktérii) 0 jedince/ml - Mikroskopia Spp Rty A MH ¢
Mikrormtycity 0 jedince/mi - Mikroskopia SPP8.17 A MH 0
Mitve organizmy 0 Jjedince/m! - Mikroskopia Sprg.17 A MH 30
[Zelozité a mangdnove baktérie 0 PZP v % - Mikroskepin 5pP 817 A Ml £
[Abioseston 1 PZPv% 33% _ Mikroskopia SPPR.IT7 A MH 10
Iné izolované mikroorganizmy -

Limit podla Vyhlasky Ministerstva zdravétnictva Slovenskej republiky & 91/2023 2.2, ktorou sa ustanovujtl ukazovatelé-a limilné hodnoty kvality
pitnej vody a kvality teplef vody, postup pri monitorovani pitnej vody, managment rizik systému zdsobsvania pitnou vodou a manazment rizik domoyych

rozvodnych systémoy,

Meradl# a meracie zariadenie pouZité na analyzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickyeh predpisov.

Neistota vysledku zalifia neistotu skidky a neistott odberu,

Protokol o skiifkach mdZe pouZivatel reprodukovar iba ako celok, Clastodni reprodukcia fe moZnd len so stihlasom akreditovaného laboratéria.
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Za sprivnost’ protokolu

RNDr. Cudmiia Birovay

~~d~gvedd:

Vediica oddelenia mikrobioldgie Zivoiného prostredia =~ 1]

Protokoli alil:

" 'Magr. Ing. Drahomira Tomagkov4 PhD., MPH
Vedica skifobného laboratoria

Ditum vyhetovenia protokolu o skiskach: 23.10.2025 :

Sttastou protokotu je protokol o chemickych skugkach.

Vysvetlivky: ",

BZp = poktryvnost’ zomého pofa NMH - pajvysSia medzna hodnota
ME - medzna hodnota OH - odpori¢and hodnota™ .. ..
KTl - koldnie tvoriace jednotky

Spp ~ Standardny pracovny postup

F 17/2024/01 RUVZ, so sidlom v Ziline

koniee protokolu




