Regionalny f{rad verejného zdravotnictva

so sidlom v Ziline, V. Spanyola 27, PSC 011 71

Tel.: 041/7233843 FAX: 041/7235465 E-mail: za.hzp@uvzsr.sk 1C0: 17335876
’ ?islo: Vybavuje: V Ziline:
RUVZZAIOHZPaZ/7196/2026 Mgr. ZavrSanova 01.07.2026
ZHODNOTENIE

PROTOKOLU O SKUSKACH VvOD

Prevadzkovatels Obec L. Svinna-Babkov, Obecny tirad L. Svinna 160, 013 [] Lietavska Ludka
Vodny idmj vodovod v sprave prevadzkovatela

Odberové miesto: vodovodny vypust zumyvadla v predajni COOP Jednota v Babkove

Ugel vyetrenias objednavka prevadzkovatel'a zo diia 06.02.2026 na dokladovanie kvality pitnej vody
podla vyhlasky MZ SR ¢. 91/2023 Z.z, ktorou sa ustanovujii ukazovatele a limitné hodnoty kvality
pitnej vady a kvality tcplc,i vody, postup pri monitorovani pitnej vody, manaZment rizik systému
zasobovania pithou vodou a manazment rizik domovych rozvodnych systémov

Odber vzorky: zamestnanci odd. HZPaZ RUVZ so sidlom v Ziline

Prilohy: protokol o skiiskach vod ¢. 4880/2026
ZAVER:

Vzorka pitnej vody €. 4880/2026 odobiata dia 25.06.2026 7 uvedeného odberovéha miesta je
zdravotne begpecnd a vo vySetrovanych ukazovateloch v rozsahu minimdalnej analyzy wwhovigje
poziadavkam vyhlasky MZ SR ¢. 91/2023 Z.z, ktorou sa ustanovuji ukazovatéle a limitné hodnoty
kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovani pitnej -vody, manaZment rizik.
systému zésobovania pitnou vodou a manazment rizik domovych rozvodnych systémov,

MUDr. Martin Kapaspy, PhD., MPH
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Regiondlny urad verejného zdravotnictva

so sidlom v Ziline

Adresa: 011 71 Zilina, ul. V. Spanyola27, tel: 041/72 33 843-5  fax: 041/72 35465
Odbor objektivizacie faktorov Zivomych podmienok “hedlywd
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A — akreditovan4 skiiska
N — neakreditovand ski¥ka

PROTOKOL O SKUSKACH VOD

¢. 4880/2026
Uvedené vysledky sa vzfahuju len na predmet skusky. Strana: 1z2
rotokolové &islo vzorky: 4880/2026 odny zdroj: vodovod

\Vzorka odobrata diia: 25.6.2026 iesto odberu: Babkov — Coop Jednota

Vzorka dorudens diia: 25.6.2026 dkaznik: RUVZ Zilina

Typ vzorky: pitnd voda ontakt na zdkaznika: za.hzp@uvzsr.sk

Dévod odberu: platena sluzba zorku odobral: Mgr. Curilova, Mgr. Zavrianova

PoZadované skigky: minimalna analyza iesto vykonu analyz: SkuSobné laboratérium RUVZ Zilina

| ODBER VZORIEK VOD |SPP 13.1 | A ]

STANOVENIE NA MIESTE ODBERU

\Ukazovatel’ Stanovend | Jednotka | Neistota Metoda A/N| Druh Limit

hodnota (k=2) Princip Oznadenie limitu

Teplota 18,2 °C 0,2 Priame meranie | SPP13.1 | N | OH 8-12

Volny chlor 0,08 mg/l 0,02 [Spektrofotometria| SPP13.1 | N | MH 0,30

Oxid chlori¢ity nemerany mg/l - Spektrofotometria| SPP13.1 | N | MH 0,20

CHEMICKE A FYZIKALNE SKUSKY dtum zadiatku skadky: 25.6.2026

[Ukazovatel Stanovend | Jednotka | Neistota Metdoda A/N| Druh Limit

hodnota (k=2) Princip Oznadenie limitu

Absorbancia (254 nm, | ¢cm) 0,010 - - Spektrofotometria| SPP1.24 | N | MH 0,080

Aménne iény <0,10 mg/l - Spektrofotometria| SPP1.11 | A | MH 0,50

Dusi¢nany 13 mg/| 0,6 Spektrofotometria| SPP1.7 | A | NMH 50,0

Dusitany <0,006 mg/l = Spektrofotometria| SPP1.6 | A | NMH 0,50

Farba <2,9 mg/l Pt - Spektrofotometria| SPP 120 | N | MH 15,0

Chemicl_(é spotreba kyslika <0.50 mgl i Odmeméanalyza| $PP1.12 | A | MH 3.0

manganistanom ? ) ’

Mangén <7,5 ng/l . AAS-FLAME SPP 3.3 A | MH 50,0

Reakcia vody 7,32 - 0,05 Potenciometria | SPP1.1 | A | MH 6,5-9.5

Vodivost 58,7 mg’(l)ﬁlcp“ 2,9 mS/m | Konduktometria | $PP1.2 | N | MH | 125.0

Z4kal <1,8 FNU - Spektrofotometria| SPP1.19 | N | MH 5,0

Prija.tel’n)‘f pre

Pach Bez zapachu - . Zmyslové skiska | SPP 1.21 | N | MH [Popebiclovabe:
Zmien

Zelezo <0,04 mg/l . Spektrofotometria| SPP1.13 | A | MH 0,20

Limit podl'a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky &. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujii ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej
vody akvality teplej vody, postup pri monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému zésobovania pitnou vodou a manaZment rizik domovych
rozvodnych systémov.
Meradla a meracie zariadenie pouZité na analyzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Neistota vysledku zahfita neistotu skadky a neistotu odberu. .
Protokol o skiiskach moze pouZivatel reprodukovat iba ako celok. Ciastognd seprodukcia je moZn len so sihlasom akreditovaného laboratéria.

/ i

Za spravnost’ protokolu ni¥kach véd zodpo'v’edé: . Protokol o skiigkach v
Inie! Petras ' ‘ Megr. Ing. Drahomira Toma PhD., MPH

Vediica skagobného 1aboratéria

alil:

Dzitum vyhotovenia protokolu o skii§kach: 29.6.2026.
Sucast'ou protokolu je protokol o mikrobiologickych skugkach.

F 17/2026/01 RUVY so sidlom v Ziline
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Regionalny irad verejného zdravotnictva S,
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Adresa: 011 71 Zilina, ul, V. Spanyola 27, fel: 041/72 33 843-5 fux: 041/72 35 465 NS Reg. No. 123/8-044
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Odbor objektivizicie faktorov Zivotmych podmienok

A —akreditovani skiifka
N — nealireditovand ska¥ka

PROTOKOL O SKUSKACH VOD

& 4880/2026
Uvedend vistedky savzfahuji len na predmet skigky. Strana; 2 z 2
Protokolové &islo vzorky: 4880/2026. odny zdroj: vodovod
'Vzorka odobratd dia; 25.6.2026 Miesto odberu: Babkov — Coop Jednota
Veorka dorudend diia: 25.6.2026 Zikaznik: RUVZ Zilina
Typ vzorky: pitnd voda Kontakt na zdkaznika: za hzp@uvzsr.sk
Dévod odberu: platena sluzba Vzorku odobral: Mgr. Curilovd, Mgr. Zavréanova
Pozadované skagky: minimalna analyza Miesto vikonu analyz: Skigobné laboratrium RUVZ Zilina
MIKROBIOLOGICKE SKUSKY: atum zatiatku skadky: 25.6.2026
Ukazovatel® Stanovend | Jednotka | Neistota Metdda AN | Druh | Limijt
hodnota (k=2) Princip Oznalenie limitu
- ; R Kultivacia STN ENISO
\Escherichia-coli 0 KTJA00 ml - (kvantitativne) 9308 A NMH i}
. bl Kultivacia STN ENISO

Koliformrié baktérie 0 KTIJ/100m] - (kvantitativnc) 0308 A MH 0
- s . Kuoltivieia STNENISO
Enterokoky 0 KT 1006ml - (kvantitativne) 7809 A NMIU [
Kultivovatené mikroorganiziny ' Kultivéacia STN EN [SO
ori 22.2C 4 KTl - (kvantitativne) 6222 A | ME 200
KultivovateIné mikroorganizmy Kultivécia STN EN 18O g
ori 36 °C 0 KTJ/ml - (kvantitativne) 6222 A | Mu 30
Zivé organizmny i} jedince/ml - Mikroskopia SPP8.17 A MH 0
Vidknité bakeéric (okrem Zelezitych - . . .

manganovych bakiérii) 0 jedince/m} - Mikroskopia SPP 8.7 A MH 0

ikromycéty 0 jedince/mi - Miktoskopia §pp8.17 A Mit 0
Mrtve organizmmy 0 jedince/mt - Mikroskopia ippga7 A MH 30
Zelezité a manganoveé bakiérie 0 PZPv % - Mikroskopia $pP8.17 A ML 10
Abiosestdn L PZP v% 8% Mikroskopia SPP3.17 A MH 10
[né izolované mikréorganizmy -

Limit podl'a Vyhlasky Ministersiva zdravotniclva Stovenskej republiky & 9112023 Z.z., ktorou'sa ustanovujii ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej
vody akvality teplej vody. postip pri monitorovani pitngj vody, mana¥ment rizik systému zdsobovania pitnou vodou a manaiment rizik demovych
rozvodnych systéniov, - o

Meradia a meracic zariadenic pouZité na analyzy boli kakibrované alebo over
Neistota vysledku zahfiia neistoty skitky a neistoty odber, } f"' A - R
Protokol o skiiskach méze pouzivatel reprodukovar iba ako celok, Clagtotnd reprodybicaje moZad len so sihlasom akreditovaného laboratoria,

vy _}f_&!l’:‘pfij.l.aj;‘({h metrologickych predpisov.

Za spravnost’ pr. 7 :_ ":f _Protokol o skugkach vod schvalil:

RNDY. Lidmifta-Birova " Mgr. Ing. Drahomira Tomaskoé PhD., MPH

Veduca oddelenia mikrobiolégie Zivotného prostredia ‘ e P Védica skitfobného laboratéria
Ditum vyhotovenia protokoiu o skadkach: 29.6.2026

Sigast'on protokolu je protokol o chemickych skigkach.

Vysvetlivky:

PZpP - pokryvnost’ zorného pola NMH - najvy$ia medznd hodnota
MH - medznd lodnota OH ~odpani¢and hodnota

KT - kolénie tvoriace jednotky

Spp - $tandardny pracovny postup

koniec protokolu

F £7/2026/01 RUVZ, 50 sidiom v Ziline
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